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AGalletti SCHEDA ELETTRONICA EVO

Sulle unita terminali ,DUCTIMAX, ESTRO,
FLAT e UTN montare la scheda 1/O
sull’apposita staffa di fissaggio con le viti in
dotazione lunghe 9,5 mm.

Avvitare la morsettiera 3 vie sulla staffa
utilizzando le viti in dotazione lunghe 25
mm;

Montare la staffa sulla fiancata del terminale
opposta ai collettori di ingresso/uscita
acqua.

Sulla unita terminale PWN montare la
scheda /O direttamente sulla scatola dei
collegamenti elettrici con le viti in dotazione
lunghe 9,5 mm.

Eseguire i collegamenti elettrici come da
schema elettrico; per il collegamento tra la
morsettiera unita (CN) e la scheda utilizzare
cavo di sezione 1,5 mm?2,

ITA ) MANUALE D'INSTALLAZIONE FC66003563
2 E severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale Rev 03



EVO ELECTRONIC BOARD AGalletti

Install the /O board on, DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT and UTN units using the
relative clamping bracket and the supplied
9.5 mm screws.

Screw the 3-way terminal board onto the
bracket using the supplied 25 mm screws;
Install the bracket onto the side of the unit
that is opposite the water infeed/outfeed
manifolds.

On the PWN unit, install the I/O board
directly onto the electrical connections box
using the supplied 9.5 mm screws.

Set up the electrical connections as
illustrated in the electrical diagram; use the
cable with a 1.5 mm? section to connect the
unit terminal board (CN) to the board

FC66003563 USER MANUAL EN
03 IT IS strictly forbidden to reproduce this manual, even partially 3



AGalletti CARTE ELECTRONIQUE EVO

Sur les unités terminales, DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT et UTN monter la carte 1/O
sur I'étrier de fixation prévu a cet effet avec
les vis fournies d’'une longueur de 9,5 mm.

Visser le bornier 3 voies sur I'étrier en
utilisant les vis fournies d’'une longueur de
25 mm ;

Monter I'étrier sur le co6té du terminal
opposé aux collecteurs d’entrée/sortie de
I'eau.

Sur [l'unité terminale PWN monter la
carte 1/0 directement sur le boitier des
branchements électriques avec les vis
fournies d’une longueur de 9,5 mm.

Effectuer les branchements électriques
conformément au schéma électrique; pour
le branchement entre le bornier de l'unité
(CN) et la carte, utiliser un cable d'une
section de 1,5 mm2.

FRA MANUEL D'UTILISATION FC66003563
4 La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite. Rév 03



EVO PLATINE AGalletti

Die [|/O-Karte an den Endgeraten,
DUCTMAX, ESTRO, FLAT und UTN mit
Hilfe der mitgelieferten 9,5 mm langen
Schrauben an dem daflur vorgesehenen
Halterungsbuigel befestigen.

Das 3-polige Klemmenbrett mit Hilfe der
mitgelieferten 25 mm langen Schrauben
am Halterungsbugel anschrauben;

Den Halterungsbligel an der Seite des
Terminals befestigen, die sich gegeniber
den Sammlern von Wasserein- und
Wasserausgang befinden.

Bei den PWN-Endgeraten die 1/O-Karte
mit Hilfe der mitgelieferten 9,5 mm langen
Schrauben direkt auf der Anschlussdose
der elektrischen Verbindungen montieren
(Abbildung 22).

Die elektrischen Verbindungen gemaf
Schaltplan herstellen (Abbildung 23);flr die
Verbindung zwischen dem Klemmenbrett
der Einheit (CN) und der Karte ein Kabel mit
einem Querschnitt von 1,5 mm? verwenden.

FC66003563 BEDIENUNGSANLEITUNG DE
Rev 03 DIE - auch teilweise - Vervielfaltigung dieses Handbuchs ist strengstens untersagt. 5



AGalletti TARJETA ELECTRONICA EVO

En las unidades terminales,DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT y UTN monte la tarjeta 1/0O
en el estribo de montaje especifico con los
tornillos suministrados de 9,5 mm de largo

nrosque la bornera de 3 vias en el estribo
utilizando los tornillos suministrados de 25
mm de largo;

Monte el estribo en el costado del terminal
opuesto a los colectores de entrada/salida
del agua.

En la unidad terminal PWN monte la tarjeta
1/0 directamente en la caja de conexiones
eléctricas con los tornillos suministrados de
9,5 mm de largo.

Realice las conexiones eléctricas tal como
se muestra en el esquema eléctrico; para
la conexion entre la bornera de la unidad
(CN) y la tarjeta utilice un cable de 1,5 mm?
de seccion.

SP MANUAL DE USO FC66003563
6 QUEDA absolutamente prohibida la reproduccién de este manual, incluso de manera parcial. Rev 02



EVO

PLACA ELECTRONICA

AGalletti

Nas unidades dos terminais,DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT e UTN montar a placa 1/0
na placa de fixagdo usando os parafusos
fornecidos com um comprimento de 9,5
mm

Apertar a placa de terminais 3 vias ao
suporte utilizando os parafusos fornecidos
com um comprimento de 25 mm;

Montar o suporte na parte lateral do
terminal oposta aos coletores de entrada/
saida de agua

Na unidade terminal PWN montar a placa
/O diretamente na caixa das ligagdes
elétricas com os parafusos fornecidos com
um comprimento de 9,5 mm (figura 22).

Realizar as ligagdes elétricas tal como no
esquema elétrico (figura 23); para a ligagéo
entre a placa de terminais da unidade (CN)
e a placa utilizar um cabo com uma secgéo
de 1,5 mm2.

FC66003563
Rev 03

) MANUAL DE UTILIZAGAO
E expressamente proibida a reprodugdo mesmo parcial deste manual



AGalletti ELEKTRONISCHE KAART EVO

Bij de terminaleenheden,DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT en UTN moet men de
I/O-kaart monteren op de speciale
bevestigingsbeugel met de meegeleverde
schroeven met een lengte van 9,5 mm.

Schroef het 3-wegsklemmenbord aan op
de beugel let behulp van de meegeleverde
schroeven met een lengte van 25 mm;

Monteer de beugel op de zijflank van de
terminal tegenover de collectoren voor
ingang/uitgang water.

Op de PWN terminaleenheid moet men de
1/O-kaart rechtstreeks monteren op de doos
van de elektrische aansluitingen met de
meegeleverde schroeven met een lengte
van 9,5 mm.

Voer de elektrische aansluitingen uit
volgens het elektrische schema; voor de
aansluiting tussen het klemmenbord van de
eenheid (CN) en de kaart gebruikt men een
kabel met 1,5 mm? doorsnede.

NL GEBRUIKSHANDLEIDING FC66003563
8 De reproductie van deze handleiding, ook gedeeltelijk, is streng verboden Rev 03



EVO

ELEKTRONIKUS KARTYA AGalletti

ADUCTIMAX, ESTRO, FLAT és UTN
terminalok esetében a /O egységet
szerelje a megfeleld rogzité kengyelre a 9,5
mm hosszu mellékelt csavarokkal.

A 25 mm hosszu mellékelt csavarokkal
rogzitse a kengyelre a 3 utas sorkapcsot;
Szerelje fel a kengyelt a terminal mellé,
a viz bemeneti/kimeneti kollektorokkal
szemben,;

APWN terminalra szerelje fel a /O egységet
kozvetlenil az elektromos dobozon, a 9,5
hosszu, mellékelt csavarok segitségével.

A kapcsolasi rajz alapjan végezze el az
elektromos bekotéseket; a sorkapocs (CN)
és az egység Osszekotésére hasznaljon
1,5 mm keresztmetszet( kabelt?.

FC66003563
Rev 03

) HASZNALATI UTASITAS HUN
SZIGORUAN tilos a jelen kézikdnyv teljes vagy részleges sokszorositasa 9



AGalletti SNEKTPOHHAS MIATA EVO

Ha TtepmuHanax DUCTIMAX, ESTRO,
FLAT 1 UTN yctaHoBuTtb nnatbl BX/BbIX ¢
MOMOLLbIO CreLManbHON KpenéxHom ckobbl
¢ 6onTamu, KOTopble BXOOAT B OCHALLEHUNE,
anvHon 9,5 mm.

3aBNHTUTL 3-XOO0BYIO KNEMMHYIO KOPOOKY
Ha ckoby ¢ nomMoLlblo 60nTOB, BBOOALLMX B
KOMMNEKT, ANNUHON 25 MM.

YctaHoBUTE ckoBy Ha OGOKOBYH MaHerb
TepMuHana ¢ o6paTHOIN CTOPOHbI BXOAHbIX/
BbIXOZHbIX KOMNEKTOPOB BOAbI.

Ha TtepmuHane PWN ycrtaHoBuTb nnaty
BX/BbIX HenocpenctBeHHO Ha KoOpobky
3MEKTPUYECKUX MOAKIOUYEHMIA C NMOMOLLBHO
60onTOB, BXOASALMX B KOMMNIEKT, ANnHON 9,5
MM.

BbINOMHWUTL 3NeKTpUYeckne NOAKIYEHUS,
COrMacHoO 3MeKkTpocXxeMe; A5t COeANHEHMS
Mexay KIeMMHOW KOpoOKow arperata
(CN) v nnaton, ucnomnb3oBaTb kabenb C
ceveHnem 1,5 mMm?.

RUS PYKOBO[ICTBO M0 SKCMYATALM FC66003563
10 CTpOXarilue 3anpeLLeHo BOCTIPOU3BEAEHHE, AaXKe YacTUHOE, TOro PYKOBOACTBA Bep. 03



EVO

HAEKTPONIKH KAPTEAA

AGalletti

E1i Twv TeppaTIKWV povadwyv DUCTIMAX,
ESTRO, FLAT kai UTN ocuvappoAoynoTe
v Kkdpta /O oTtov €dkd Ppayiova
oTepEwong We TIG PBideg TTOU TTOPEXOVTAI
MAKoug 9,5 mm.

BidwoTe TNV TTAGKETO OKPOOEKTWVY 3 0dWV
€T TOU Bpayxiova XPNOIMOTIOIWVTOG TIG
Bideg TTOU TTAPEXOVTAI PriKOUG 25 mm,
JuvappoloynaTte Tov PBpayiova €T TNG
TTAEUPAG TOU TEPUATIKOU TTOU €ival avTiBeTa
atmd TOUG OUAAEKTEG TNG €10000u/eEGDOU
TOU vEPOU,

210 TepPaTIKO  PWN  ouvappoAoynoTte
TNV Kd&pta 1/0 ateuBeiag aTo KIBWTIO TwV
NAEKTPIKWY OUVOETEWY ME TIG BidEG TTOU
TTapExovTal urikoug 9,5 mm.

EKTEAEOTE TIG NAEKTPIKEG OUVOEDEIG OTTWG
UTTOOEIKVUETAI OTO NAEKTPIKO oxnpa. MNa n
ouvdean PeTAgU TNG TTAAKETAG OKPOJEKTWV
(CN) kai Tng KA&pTAG XPNOIUOTIOIEIOTE
KaAwdIo diatopng 1,5 mm?2,

FC66003563
Ava®. 03

ETXEIPIAIO XPHEHE
amayopeeTal pnTé n avarmapaywyn akOpn Kal PEPIKF autol Tou EyXeIpIdiou
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